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RESUMO 

CUNHA, A. P.; PINTO, W. T. Calibração de Modelo Hidráulico via Algoritmos Genéticos 

para Rede de Abastecimento de Água. Goiânia. Trabalho de Conclusão de Curso ï Escola de 

Engenharia Civil, Universidade Federal de Goiás, 2014. 

Atualmente os Sistemas de Abastecimento de Água vem operando com um elevado índice de 

perdas, o que resulta em impactos ambientais e econômicos, problema este que necessita da 

implantação de soluções viáveis e eficazes para sua resolução. A necessidade de um melhor 

gerenciamento por parte das companhias de saneamento se torna evidente e o uso de 

ferramentas como a modelagem hidráulica se torna importante para auxiliar na melhoria 

destes sistemas. A proposta deste trabalho consistiu na construção e calibração via Algoritmos 

Genéticos do modelo da uma rede de abastecimento de água da Zona Alta do Setor Parque 

Santa Rita, localizado na cidade de Goiânia ï GO. O modelo criado representou 

satisfatoriamente a rede, e foi constatado que a mesma possui baixos índices de perda por 

vazamento. Para trabalhos futuros é proposto o monitoramento das demandas de consumo por 

residência, a fim de melhorar a qualidade dos dados de entrada da modelagem, gerando um 

modelo mais realista e confiável. 

Palavras-chave: Sistemas de distribuição de água, calibração, modelagem hidráulica, 

algoritmos genéticos. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os recursos naturais vêm se tornando cada vez mais escassos e os custos para o 

tratamento de água, de modo a deixá-la adequada para consumo humano, estão cada vez maiores. 

Devido a este fato, um bom gerenciamento dos recursos hídricos se torna indispensável para a 

preservação deste bem. 

As companhias responsáveis pela distribuição deste recurso visam o perfeito 

funcionamento de todo o Sistema de Abastecimento de Água (SAA). Porém, vários sistemas 

implantados no país funcionam com pouco ou nenhum controle operacional e/ou manutenção 

adequada, gerando assim perdas de água tratada nas redes de distribuição. 

Segundo Garcia et al. (2013), as perdas podem ser definidas como a diferença entre a 

quantidade de água produzida e a quantidade efetivamente entregue aos consumidores, e podem 

ser classificadas em perdas reais e aparentes (físicas e não físicas). As perdas reais estão 

relacionadas aos vazamentos nas tubulações e conexões da rede de abastecimento e as aparentes 

originam-se de ligações não cadastradas ou clandestinas e erros de medição. 

Para suprir a demanda de água para abastecimento da população é necessário reduzir 

o índice de perdas fazendo um gerenciamento eficaz do sistema, resultando assim no aumento da 

eficiência da estrutura, o que possibilita a otimização do sistema já existente ao invés da solução 

de ampliá-lo.  

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) por meio de um 

diagnóstico dos serviços de água e esgoto divulgou que em 2012 a média nacional das perdas na 

distribuição de água de abastecimento foi de 36,9%. Tais perdas são bastante significativas, o que 

demonstra a importância da utilização de mecanismos para avaliar as perdas existentes e auxiliar 

no combate ao desperdício. 

Para auxiliar a gestão das empresas responsáveis pelos sistemas de distribuição de 

água de abastecimento é importante o desenvolvimento e aplicação de ferramentas que 

proporcionem a melhoria destes sistemas e assim dos serviços executados por estas companhias. 
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De acordo com Viegas et al. (2002), um dos instrumentos disponíveis para o 

gerenciamento do sistema é a modelagem hidráulica das redes de distribuição de água, que 

proporciona o aumento da eficiência, seja na fase de projeto do sistema de abastecimento ou no 

seu controle operacional.  

Para a quantificação das perdas reais no sistema, pode ser feita a inclusão de modelos 

pressão x vazamento nas análises hidráulicas. Contudo, para que esses modelos gerem dados 

confiáveis é importante que os parâmetros utilizados na avaliação sejam conhecidos, além de se 

fazer necessária a calibração do mesmo antes da análise do sistema. 

ñA calibra«o visa o ajuste dos par©metros do sistema de tal forma que os desvios 

entre os dados simulados e observados em campo sejam minimizadosò (SOARES et al., 2004, p. 

313). 

Dentre as ferramentas de modelagem mais conhecidas e utilizadas está o software 

EPANET, desenvolvido pela U.S. Environmental Protection Agency. Este software pode ser 

usado para diferentes tipos de análises de um sistema de distribuição de água, sendo utilizado no 

presente trabalho para simulação da rede e obtenção da vazão nos trechos e pressão em cada nó. 

Para a calibração do sistema foi utilizado o modelo inverso (implícito), e como 

ferramenta de otimização do problema de calibração os Algoritmos Genéticos (AGs). Além 

disso, foi utilizado o simulador hidráulico proposto por Soares (2003) juntamente com o software 

EPANET 2.0 como módulo auxiliar nas análises hidráulicas. 

Neste trabalho, o modelo hidráulico foi elaborado para uma rede real localizada no 

setor Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. 

2. OBJETIVOS 

2.1.      OBJETIVO GERAL  

Calibrar um modelo hidráulico para Zona Alta da rede de abastecimento de água do 

Setor Parque Santa Rita, Goiânia - GO. 



3 
 

2.2.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Avaliação do padrão de consumo do setor via monitoramento de dados de vazão; 

b) Modelagem hidráulica da rede de abastecimento de água com suporte do software 

EPANET; 

c) Calibração do modelo hidráulico da rede de abastecimento de água via modelo 

inverso (implícito). Para tanto, foram utilizados os Algoritmos Genéticos para a otimização, o 

software EPANET para o cálculo hidráulico e os dados monitorados de vazão e pressão. 

3. JUSTIFICATIVA  

Os Sistemas de Abastecimento de Água (SAAs) apresentam elevados índices de 

perdas, o que provoca a redução da disponibilidade hídrica. Além do desperdício de água tratada, 

há também o aumento dos custos operacionais e de manutenção do sistema, e o desperdício de 

insumos utilizados no processo de tratamento, que refletirão no aumento do valor pago pela 

população pelo uso deste bem. 

De acordo com dados do SNIS, no ano de 2012, a média nacional das perdas na 

distribuição de água de abastecimento foi de 36,9%, assumindo valor de 29,7% no estado de 

Goiás e 22,2% na cidade de Goiânia. Já em abril de 2013, conforme dados divulgados pela 

empresa Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO), responsável pelo abastecimento de água na 

cidade de Goiânia e outras cidades do estado de Goiás, as perdas de água foram iguais a 28,1% 

no estado e 21,5% na capital.  

A redução dessas perdas de água no ano de 2012 para 2013 deve-se à implantação de 

um programa de controle de perdas, adotado pela SANEAGO, o que demonstra a importância do 

desenvolvimento e aplicação de mecanismos que proporcionem a otimização do gerenciamento 

dos SAAs, como os modelos hidráulicos das redes de abastecimento de água. 

Para a modelagem e calibração desses sistemas, são adquiridos dados sobre a 

condição real da rede, auxiliando na construção e manutenção de um sistema de distribuição de 
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água mais eficaz, permitindo o planejamento e execução de ações para o combate às perdas de 

água, resultando na melhoria do seu gerenciamento. 

Desta forma, os dados gerados no presente trabalho trarão benefícios para: o meio 

ambiente, devido à redução das perdas de água tratada; à empresa de saneamento, que terá menos 

gastos com o sistema por este operar de forma mais eficiente; e à população, devido à melhoria 

da qualidade do serviço prestado. 

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

4.1.      PERDAS EM REDES DE ABASTECIMENTO  DE ÁGUA 

Tsutiya (2006) explica que em vários setores da infraestrutura urbana existe a 

tend°ncia de supervalorizar a ñconstru«oò em detrimento da ñopera«o e manuten«oò, o que 

não é diferente no caso dos Sistemas de Abastecimento de Água. Como consequência disso, os 

serviços de operação e manutenção desses sistemas passam a ter um caráter meramente passivo e 

corretivo, o que não deveria acontecer, tendo em vista que para o pleno funcionamento das 

estruturas e equipamentos envolvidos no processo de distribuição de água, é necessário agir com 

presteza e eficiência. 

Ainda de acordo com Tsutiya (2006), durante o funcionamento dos SAAs, desde a 

captação no manancial até a entrega da água tratada ao consumidor, ocorrem várias perdas de 

água que em grande parte são causadas pela ineficiência na operação e manutenção desses 

sistemas, além da inadequada gestão comercial das companhias de saneamento.  

Segundo Viegas (2002), em sistemas de abastecimento público, do ponto de vista 

operacional, as perdas de água são consideradas correspondentes aos volumes não contabilizados. 

Esses englobam tanto as perdas reais, que representam a parcela não consumida, como as perdas 

aparentes, que correspondem à água não autorizada, porém, consumida e não registrada. Tsutiya 

(2006) apresenta a caracterização geral das perdas que podem ocorrer em um Sistema de 

Abastecimento de Água (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Caracterização geral das perdas que podem ocorrer em um SAA. Fonte: Adaptado de Tsutiya, 2006. 

ITEM  Perdas Reais Perdas Aparentes 

Tipo de ocorrência mais comum - Vazamento - Erro de medição 

Custos associados ao volume de 

água perdido 
- Custos de produção da água tratada 

- Valor cobrado no varejo ao 

consumidor 

Efeito no meio Ambiente 

- Desperdício de recursos naturais 

- Maiores impactos ambientais devido à 

necessidade de ampliação da exploração 

dos mananciais 

- Não é relevante 

Efeito na saúde pública - Riscos de contaminação  - Não é relevante 

Ponto de vista empresarial - Perda de produto "industrializado" - Perda elevada de receita 

Ponto de vista do consumidor 
- Imagem negativa da empresa, 

associada ao desperdício e ineficiência 
- Não é uma preocupação imediata 

Efeitos finais no consumidor 
- Repasse de custos à tarifa 

- Desincentivo ao uso racional da água 

- Repasse de custos à tarifa 

- Incitamento ao roubo e fraudes 

 

Gumier (2005) ressalta que a redução dos índices de perdas deve ser o principal 

desafio das companhias de saneamento, já que a ineficiência no desempenho dos SAAs resulta na 

captação de um volume de água maior do que o previsto inicialmente, no aumento do consumo 

de energia elétrica pelos componentes dos sistemas de bombeamento e dos custos em insumos e 

mão de obra para operação do sistema. 

É importante enfatizar que o aumento do consumo de energia e insumos, além das 

perdas de água em si, causam grandes impactos ambientais devido à exploração e uso de matéria 

prima, o que nos leva ao principal ponto levantado neste trabalho que é a preservação ambiental 

dos recursos naturais. 

Morais et al. (2009), afirmam que além dos danos financeiros e ambientais, as perdas 

de água na distribuição geram sérios problemas para a operação do sistema de abastecimento de 

água. Quando o problema se torna crítico, a pressão de água nas redes cai a níveis abaixo do 

estabelecido pelas normas e legislações, levando à insatisfação dos clientes por não receberem 

água na pressão adequada. 

Ainda segundo Morais et al. (2009), reduzir essas perdas é uma atividade que além de 

oferecer retorno financeiro imediato, também permite otimizar a operação dos sistemas, aumentar 

a capacidade de atendimento e postergar o início de novas obras. 
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A identificação e o controle de perdas tornam-se então atividades extremamente 

importantes para alcançar um bom nível de desempenho dos SAAs. Para isto é fundamental a 

criação de programas de redução de perdas de água nesses sistemas, que devem possuir como 

objetivos a redução dos custos financeiros referentes a estes e a preservação dos recursos 

naturais, além da melhoria dos serviços prestados à população. 

4.2.      MODELAGEM HIDRÁULICA  

Segundo Evangelista (2004), a solução do problema de controle de perdas não é 

simples de ser resolvido e especialistas do mundo todo têm se dedicado ao desenvolvimento de 

modelos matemáticos computacionais confiáveis para permitir simulações do comportamento 

desses sistemas.  

A simulação computacional nos dias de hoje tem atingido um elevado grau de 

importância para a aquisição de conhecimento e de controle e operação de sistemas 

complexos. Com o advento do computador pode-se a partir daí trabalhar com um 

número maior de variáveis (SILVA et al., 2007, p. 2). 

ñOs modelos matemáticos de simulação de sistemas hidráulicos de abastecimento são 

ferramentas cujo objetivo é reproduzir, através de um computador, com a maior exatidão 

possível, o comportamento real do sistema físico que representaò (PIZZO & LUVIZOTTO, 2004, 

p. 2). 

Palo (2010) afirma que um modelo matemático representa simplificadamente a 

realidade, apresentando um cenário baseado em informações coletadas em campo. Ele afirma 

também que os modelos permitem análises de sensibilidade rápidas e eficazes e a simulação dos 

cenários mais variados, com suficiente aproximação, sem ser necessário interferir no sistema ou 

arriscá-lo a modos de operação desconhecidos. 

De acordo com Coelho et al. (2006), os modelos de simulação são os instrumentos 

computacionais mais utilizados e consagrados no campo do projeto e do diagnóstico de 

funcionamento de sistemas de transporte e distribuição de água. Ele ainda destaca dentre as 

utilizações mais comuns dos modelos de simulação hidráulica: 



7 
 

¶ o dimensionamento dos sistemas, através da procura das melhores topologias, da 

escolha de diâmetros e materiais para os condutos e restantes componentes, e do 

dimensionamento de reservatórios e instalações elevatórias; 

¶ o apoio à elaboração de planos de desenvolvimento estratégico, com recurso à 

simulação das grandes opções, em escala não detalhada, mas com projeções no tempo, sobretudo 

das solicitações (consumos); 

¶ a reabilitação de sistemas deficientes, e a programação das intervenções com 

minimização de impacto no consumidor; 

¶ o apoio à setorização das redes, pela análise da viabilidade e impacto da criação 

dos setores; 

¶ o controle de perdas de água, por exemplo, através de programas de redução de 

pressões de serviço. 

Devido à importância de se criar sistemas eficientes, atualmente podem ser 

encontrados vários softwares utilizados para a modelagem de sistemas de abastecimento de água, 

que possibilitam a redução de custos e aumentam a sua confiabilidade. Um desses softwares é o 

EPANET, desenvolvido pela United States Environmental Protection Agency (EPA), que será 

utilizado para a modelagem hidráulica neste projeto. 

A modelagem matemática aliada à simulação computacional do sistema pode contribuir 

no estudo de implantação de zonas de controle de pressão e instalação de válvulas 

reguladoras de pressão, na medida em que possibilitam um estudo global do mesmo, 

permitindo que sejam realizadas simulações de sua operação sob diferentes condições 

impostas, de maneira a verificar seu comportamento hidráulico completo e não apenas 

em uma suposta área de influência (GUMIER, 2005, p. 19). 

Viegas (2002) explica que o modelo EPANET 2.0 pode ser usado para diferentes 

tipos de aplicações em análise de sistemas de distribuição de água, inclusive para a simulação e 

calibração de modelos hidráulicos, avaliando os parâmetros de demanda e perdas de água. 
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De acordo com Vinciguera (2009), algumas características do modelo hidráulico no 

Epanet são: não existe limite no número de componentes da rede a analisar; calcula as perdas de 

carga por atrito através das fórmulas de Hazen-Williams, Darcy-Weisbach ou Chezy-Manning; 

inclui as perdas de carga singulares em curvas, ampliações, reduções, etc; simula bombas; 

modela reservatórios de armazenamento de água de nível variável com diversas formas 

geométricas; possibilita estabelecer diferentes categorias de consumo nos nós, cada uma com um 

padrão próprio de variação com o tempo; e possibilita a simulação com diversas regras de 

operação do sistema.  

A utilização destes modelos visa o aumento na qualidade dos serviços prestados pelas 

concessionárias auxiliando na designação mais correta de recursos financeiros, além do aumento 

na segurança na operação e ajuda no planejamento e gestão dos sistemas de distribuição de água. 

Pode-se afirmar então, que os modelos de simulação hidráulica são ferramentas 

essenciais para um bom gerenciamento, pois proporcionam dados que podem ser utilizados na 

tomada de decisões referentes à manutenção e funcionamento do sistema, que resultarão no 

aperfeiçoamento deste.  

4.3.      CALIBRAÇÃO DE MODELOS HIDRÁULICOS  

A calibração é uma técnica que busca estimar valores para as variáveis desconhecidas de 

um sistema. Ela utiliza algumas outras técnicas descritas na literatura, tais como 

procedimento de calibração, simuladores hidráulicos e técnicas de otimização, que, 

reunidas de forma lógica, podem conduzir a um valor para as variáveis desconhecidas 

segundo procedimentos que facilitam o reconhecimento do valor real (NEVES, 2007, p. 

2). 

A partir da entrada de dados confiáveis no modelo hidráulico, é necessária a 

identificação dos parâmetros relevantes do ponto de vista hidráulico, tendo como objetivo 

reproduzir fielmente o comportamento real do sistema estudado. 

ñA calibra«o hidr§ulica de um modelo trata-se do ajustamento dos valores das 

grandes fontes de incerteza (rugosidade das condutas e consumos nominais nos nós de junção) 
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nos dados iniciais, até ser obtida a concordância de valores de press«o e caudalò (ALVES, 2012, 

p. 61). 

Ainda segundo Alves (2012) o grau de exatidão, que consiste na diferença entre os 

valores simulados e os valores medidos, dependerá dos objetivos de utilização do modelo, sendo 

que o grau de exatidão obtido poderá resultar do próprio processo de calibração e das limitações 

de tempo ou de recursos disponíveis. 

Se a diferença entre os dados for superior à tolerância de erro pré-estabelecida, é feito 

nova calibração até que está satisfaça as condições pré-determinadas. 

4.3.1.      Métodos de Calibração 

Os procedimentos de calibração são divididos em três métodos, sendo eles: 

¶ Método Iterativo 

¶ Método Explícito ou Direto 

¶ Método Implícito ou Inverso 

4.3.1.1. Método Iterativo 

Segundo Silva et al. (2003), o procedimento iterativo geralmente é baseado em 

tentativa e erro, sendo que os parâmetros de calibração são avaliados a cada iteração usando 

comparações entre pressões e vazões medidas e simuladas. 

Alves (2012) expõe que o número de interações varia de caso para caso com a 

topologia do sistema, o grau de exatidão requerido, da complexidade da rede, da qualidade dos 

dados descritivos do sistema e da modelação dos consumos. 

Segundo Neves (2007), uma solução é obtida no método iterativo quando se 

consegue um valor da variável de estudo que esteja na faixa de erro pré-estabelecida, de acordo 

com a precisão necessária ou depois de atingida um número determinado de iterações. 
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4.3.1.2. Método Explícito 

ñOs métodos explícitos também conhecidos como analíticos ou diretos resolvem um 

conjunto de equações que descrevem o sistema hidráulico.ò (SILVA, 2010, p. 8). 

Soares (2003) afirma que esses métodos resolvem um sistema de n equações  

não-lineares que descrevem a hidráulica da rede para um conjunto de n desconhecidos. Está 

sistemática requer que o número de medidas de pressões e/ou vazões empregadas seja igual ao 

número de parâmetros desconhecidos. 

4.3.1.3. Método Implícito 

Santos (2010) explica que o método implícito ou inverso consiste na minimização da 

diferença entre valores simulados e os valores correspondentes observados, através de uma 

ferramenta de otimização. Ainda segundo Santos (2010), o método inverso é aplicado para a 

determinação dos parâmetros do sistema, tais como rugosidade, diâmetros, demandas, dentre 

outros, de maneira a minimizar o desvio entre os valores observados e os valores simulados para 

esses parâmetros.  

Segundo Silva (2003), a Figura 1 ilustra o esquema geral do processo inverso de 

calibração. Nesse processo é feito a comparação entre as respostas observadas no sistema real e 

calculadas pelo modelo e, caso a diferença entre os dois valores não atendam ao critério 

previamente estabelecido, modificam-se os parâmetros e é feita nova análise. O processo é 

repetido até que o critério seja atendido, e assim o modelo é dito calibrado. 
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Figura 1 ï Esquema geral de calibração via modelo inverso. Fonte: SILVA et al., 2003, p. 4. 

4.3.2.      Erro s e Incertezas da Calibração 

ñOs erros da calibra«o s«o as discrep©ncias entre os resultados do modelo e a 

realidade observada, os quais podem ter diversas origens, como os dados físicos do sistema, as 

suas solicita»es e as suas condi»es operacionais.ò (ALVES, 2012, p. 61). 

Ainda segundo Alves (2012), podem existir fontes de erro ou de incerteza nos dados 

de entrada de um modelo, tal como o diâmetro nominal e diâmetro interno, o registro de cadastro, 

os erros de conectividade, a simplificação da rede e os níveis e condições de operação de 

reservatórios e instalações elevatórias. 

Neves (2007) ressalta também que as medições de vazão e pressão sempre 

apresentam algum erro associado e quanto menor forem os valores dessas variáveis, mais 

significativos serão os erros correspondentes a elas. 
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Medidores de vazão e pressão tendem a apresentar um aumento no erro de medição à 

medida que se diminuem os valores dessas varáveis. Por isso se faz necessário à construção da 

curva de erro para diferentes valores de pressão e vazão, a fim de verificar se há variação da 

curva de erro do medidor e se o mesmo é uma opção viável para instalação na rede que se 

pretende realizar o estudo. 

Segundo Neves (2007), a chave para se coletar dados adequados é que a carga nos 

nós de controle limites (bombas, tanques, válvulas redutoras de pressão) deve ser conhecida 

quando as leituras de pressão são feitas no sistema. Em outras situações o modelo deve ter muitos 

detalhes para começar a serem feitas as análises, porém muitos detalhes podem dar a falsa 

impressão de provisão de resultados mais precisos, somente por conter um maior número de 

informações. 

Deve-se ter cuidado no nível de detalhamento da modelagem a ser feita para que não 

seja gasto tempo e recurso na aquisição de dados que não serão utilizados ou não darão uma 

maior precisão ao modelo. 

4.3.3.      Algoritmos Genéticos 

Entre os métodos utilizados para a otimização dos processos de calibração destacam-

se os algoritmos genéticos.  

Os AGs são métodos de otimização e busca criados a partir dos princípios propostos 

por Charles Darwin sobre a evolução das espécies. Eles simulam matematicamente os 

mecanismos da evolução biológica descritos por Darwin, absorvendo as características desse 

processo e aplicando-as na otimização da solução de problemas de calibração. 

Os algoritmos genéticos (AGs) são algoritmos de busca baseados na seleção natural e na 

genética de evolução populacional e, especialmente adequados para tratar problemas 

complexos como os relativos aos sistemas de distribuição de água. Apresentam 

vantagens sobre as técnicas de otimização convencionais quanto à possibilidade de 

analisar diretamente populações de soluções e, através de um aprimoramento de 

populações sucessivas, chegar a soluções com alta performance quanto aos critérios 

múltiplos definidos pelo problema (CARRIJO & REIS, 2006, p. 162). 
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De acordo com Lacerda & Carvalho (1999), a otimização é a busca da melhor 

solução para um dado problema e consiste em tentar várias soluções e utilizar a informação 

obtida neste processo de forma a encontrar soluções cada vez melhores. As técnicas de busca e 

otimização geralmente apresentam um espaço de busca onde estão todas as possíveis soluções do 

problema e uma função objetivo, que é utilizada para avaliar as soluções produzidas, por meio da 

associação de cada uma delas a uma nota.  

Segundo Neves (2007), os AGs buscam soluções em um espaço mais amplo quando 

comparado com outras técnicas de otimização. Além disso, apesar de não garantir como solução 

o ótimo global, os algoritmos genéticos parecem ser mais eficientes que outros métodos para 

achar a solução ótima. Assim como também afirmam Carrijo & Reis (2006), dizendo que o 

grande número de aplicações de AGs demonstra a sua adequação quanto à obtenção de solução, 

senão a ótima, pelo menos com elevada performance quanto aos critérios multiobjetivos 

impostos. 

Costa Filho & Poppi (1999) destacam a versatilidade e a robustez dos AGs, que 

permitem a introdução de adaptações de forma a atender diferentes características dos sistemas 

otimizados. E Santos (2010) explica que os AGs por sua robustez conseguem encontrar soluções 

ótimas com maior precisão na varredura do espaço de busca.  

Algumas vantagens dos AGs sobre os métodos de busca direta convencionais citadas 

por Soares (2003) são que os AGs trabalham com o código dos parâmetros e não os parâmetros 

propriamente ditos, além de buscarem a partir de uma população de pontos e não um único ponto, 

e usarem apenas as informações da função objetivo, não precisando de derivadas ou outras 

informações. Além disso, possui fácil implementação por não necessitar de conhecimento 

matemático complexo, adaptam-se bem à técnicas de computação paralela e são facilmente 

hibridizados com outras técnicas. 

Algoritmos genéticos são algoritmos iterativos, em que a cada iteração a população é 

modificada, usando as melhores características dos elementos da geração anterior e submetendo-

as aos três tipos básicos de operadores, para produzir melhores resultados (GOLDBERG, 1989 

apud SARAMAGO et al., 2008 p. 234).  Esses operadores s«o a ñsele«oò, o ñcrossoverò e a 
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ñmuta«oò, que s«o mecanismos utilizados para produzir a solu«o mais adequada ao problema, 

baseados no processo de evolução das espécies. 

Como descrevem Lacerda e Carvalho (1999), o primeiro passo de um AG típico é a 

gera«o de uma popula«o inicial de ñcromossomosò, sendo cada cromossomo uma estrutura de 

dados que representa uma possível solução para o problema a ser otimizado. Durante o processo, 

essa popula«o passa por uma ñsele«oò onde para cada cromossomo ® atribuída uma nota 

(aptidão), refletindo a qualidade da solução que ele representa. Como no processo evolutivo, os 

cromossomos mais aptos, aqueles que possuírem melhor nota, são selecionados de forma que os 

menos aptos são descartados. Os membros selecionados podem sofrer modificações através dos 

operadores gen®ticos ñcrossoverò e ñmuta«oò, de forma a gerar ñcromossomos filhosò 

descendentes para a próxima geração. Este procedimento é repetido até que uma solução 

satisfatória seja encontrada, alcançando o critério de parada estabelecido para o problema. 

Neves (2007) afirma que o tamanho da população afeta o desempenho global e a 

eficiência dos AGs. Desta forma, populações pequenas podem diminuir o desempenho do 

processo devido à pequena cobertura do espaço de busca. Já grandes populações, fornecem boa 

cobertura do domínio do problema, mas para se trabalhar com uma grande quantidade de dados 

são necessários maiores recursos computacionais ou um maior tempo de processamento.   

De acordo com Soares & Reis (2004), apesar das inúmeras vantagens os AGs são 

lentos, pois apesar de serem eficazes na avaliação do espaço de soluções, oscilam em torno da 

solução ótima. Assim, a fim de melhorar o tempo computacional e a eficiência do modelo de 

otimização, eles propõem a utilização de um método híbrido, onde o espaço de busca seria 

explorado por um número de gerações usando os AGs, e para a parte final do processo, de modo 

a poupar tempo computacional, seria utilizado o método Simplex (Nelder e Mead, 1965). 

Segundo Silva (2003) os dois principais tipos de AGs são os geracionais e os  

Steady-State. Silva & Reis (2002) ressaltam que a vantagem do uso dos AGs Steady-State é um 

menor tempo de processamento computacional quando comparados com os AGs Geracionais. 

Porém, apresentam a desvantagem de serem menos robustos. 
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Sendo assim, a proposta deste trabalho foi aplicar a metodologia criada por Soares 

(2003) e as ferramentas utilizadas para a resolução do problema de calibração serão os 

Algoritmos Genéticos e o método híbrido (AGs e Método Simplex), utilizando a linguagem C++. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS  

A metodologia utilizada no presente trabalho foi composta por 03 (três) etapas. 

Primeiramente foi realizada a caracterização da área de estudo, seguida pela etapa da construção 

do modelo hidráulico e por fim a calibração do mesmo. 

5.1.      ÁREA DE ESTUDO  

A área de estudo está localizada no conjunto Parque Santa Rita, na região sudoeste do 

município de Goiânia. A área é composta por dois setores, o Solar Santa Rita e o Residencial 

Village Santa Rita I/II (Figura 2). 

 

Figura 2 ï Localização do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. Fonte: Google Earth, 2008. 



16 
 

Segundo o cadastro da SANEAGO referente ao mês de maio de 2013, a quantidade 

de ligações de água e a quantidade de economias existentes no setor são listadas na Tabela 2.  

Tabela 2 ï Quantidade de ligações e economias do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. 

Setor Quantidade de ligações de água Quantidade de economias 

Res. Village Santa Rita I/II 378 393 

Solar Santa Rita 287 302 

Nº Total 665 695 

As ligações existentes são caracterizadas segundo o tipo de uso de cada lote, sendo o 

uso residencial predominante, conforme a Tabela 3. 

Tabela 3 ï Classificação das economias do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. 

Setor 
Tipos de ligação 

Residencial Comercial Industrial  Pública TOTAL  

Solar Santa Rita 288 21 12 02 323 

Village Santa Rita I/ II  372 15 14 00 401 

O Conjunto Parque Santa Rita é abastecido por dois reservatórios (Figura 3). Devido 

à sua topografia, a região foi dividida em três zonas, sendo elas, Zona Alta, Zona Média e Zona 

Baixa, onde cada um dos reservatórios é responsável pelo abastecimento de uma parte do setor 

(Tabela 4). 
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Figura 3 ï Vista do reservatório elevado e apoiado do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. Fonte: Os autores. 

 

Tabela 4 ï Caracterização dos Reservatórios do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. 

Reservatórios 
Altura de Reservação 

(m) 

Volume de 

Reservação (m³) 
Abastecimento 

Reservatório Apoiado ï RAP 4,0 300 Zonas Média e Baixa 

Reservatório Elevado ï REL 5,8 100 Zona Alta 

O sistema conta com válvulas reguladoras de nível em ambos os reservatórios, além 

de uma tubulação de entrada de 300 mm no RAP.  

A rede foi escolhida devido ao fato da mesma ser uma rede nova e possuir um 

cadastro atualizado contendo seus diâmetros, comprimentos e materiais, peças instaladas, cotas 

dos nós e quantidade de ligações bem estabelecidas. Além disso, possui padrão de consumo 

predominantemente residencial e é setorizada em zonas bem definidas. 

O estudo foi realizado na Zona Alta do sistema (Figura 4), por ter uma menor 

abrangência de área e menor quantidade de ramais prediais, facilitando a modelagem e 

posteriores simulações na rede. 
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Figura 4 ï Zona alta do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. Fonte: SANEAGO, 2013. 

5.2.      CONSTRUÇÃO DO MODELO HIDRÁULICO  

Precedente à construção do modelo hidráulico foram seguidas 03 (três) etapas 

referentes ao levantamento de dados, levantamento de equipamentos e softwares e 

monitoramento em campo. 

De posse dos dados cadastrais da rede foi construído no software EPANET 2.0 o 

Modelo Hidráulico Estático contendo todo o traçado da rede, diâmetros, comprimentos e cotas 

topográficas dos nós e reservatórios. Com os dados monitorados em campo obteve-se o Modelo 

Hidráulico Dinâmico, que contém o padrão de consumo temporal, determinado via 

monitoramento de vazão na entrada do sistema. 
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5.2.1.      Levantamento de Dados 

Para a construção do Modelo Hidráulico Estático foi realizado o levantamento de 

dados cadastrais da rede do setor em estudo. Tais dados foram referentes ao: traçado da rede; 

comprimento dos trechos; diâmetro e material das tubulações; cotas topográficas dos nós e 

reservatórios; peças especiais como válvulas, ventosas, dentre outras; dimensões dos 

reservatórios; e volume de reservação. Estes dados foram disponibilizados pela empresa 

SANEAGO, facilitando a realização do presente trabalho.  

5.2.2.      Levantamento de equipamentos e softwares 

5.2.2.1.        Medidor de Pressão 

Para a aquisição dos dados de pressão nos nós, foram utilizados três medidores do 

tipo datalogger de pressão sem display DMP-01-P do fabricante ñLamon Produtos LTDA.ò 

(Figura 5).  

 

Figura 5 ï Datalogger de pressão sem display, modelo DMP-01-P. Fonte: Os autores. 
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Os medidores de pressão foram instalados em três residências, onde mediram e 

monitoraram em tempo real, a carga de pressão nestes pontos. O aparelho registrou o histórico da 

variável através do armazenamento desses dados por meio de datalogger.  

5.2.2.2.        Medidor de Vazão 

A vazão foi medida através de um medidor de vazão ultrassônico modelo SL1188P 

Portable Ultrasonic Flowmeter do fabricante ñSiteLabò (Figura 6), que foi instalado na saída do 

reservatório elevado. Este equipamento efetuou a medição da vazão fornecida à rede de 

abastecimento de água. Para este processo, não foi necessário nenhum contato físico entre o 

medidor e o líquido. 

 

Figura 6 ï Medidor de Vazão Ultrassônico Modelo SL1188P. Fonte: Os autores. 

O processo de medição de vazão deste aparelho é baseado no princípio de tempo de 

trânsito do fluxo, onde dois sensores serão acoplados através de amarras na parede externa do 

tubo, emitindo e recebendo sinais ultrassônicos que serão utilizados para o cálculo da vazão por 

um circuito eletrônico. Os sensores emitem um sinal ultrassônico que atravessa diretamente a 

parede do tubo em direção ao fluido, sendo refletido pela parede oposta e então medido pelo 

segundo sensor. 



21 
 

O equipamento pode ser utilizado em tubulações de diferentes materiais e cobrem 

diâmetros de até 5.000 mm, servindo perfeitamente para a rede utilizada, que é constituída do 

material policloreto de vinila (PVC) e possui 150 mm de diâmetro nominal. Os medidores 

registraram e armazenaram os dados monitorados, que foram coletados através de um 

computador.  

5.2.2.3.        Software EPANET 2.0 

Segundo ROSSMAN (2000), o EPANET permite obter os valores da vazão em cada 

tubulação, da pressão em cada nó, da altura de água em cada reservatório de nível variável e da 

concentração de espécies químicas através da rede durante o período de simulação, subdividido 

em múltiplos intervalos de cálculo. 

De acordo com Costa & Santos (2007), o EPANET permite que os resultados sejam 

visualizados através de tabelas, gráficos e animação gráfica e permite também o cálculo da vazão, 

velocidade e perda de carga em tubulações, através do comprimento, do diâmetro e rugosidade 

dos tubos. 

O EPANET 2.0 foi utilizado como módulo auxiliar das análises hidráulicas, sendo 

que a rede foi traçada no software e alimentada com seus dados físicos: cotas, consumo nos nós, 

comprimento, diâmetro e rugosidade dos tubos; e seus elementos: reservatórios, nós e trechos. 

Esta ferramenta permitiu assim a simulação do comportamento hidráulico da rede. 

5.2.3.      Monitoramento de Campo 

Os dados monitorados em campo consistem nos dados de vazão, coletados na saída 

do reservatório elevado, e de pressão, coletados em três residências localizadas dentro da Zona 

Alta do setor. Estes dados foram coletados simultaneamente do dia 23/04/2014 ao dia 

06/06/2014, resultando em aproximadamente 06 semanas de monitoramento. Os dados foram 

descarregados durante campanhas de campo com periodicidade de 01 (uma) vez por semana, e 

por motivos técnicos, 02 (duas) vezes por semana nas últimas 3 (três) semanas de 

monitoramento. 
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Todos os equipamentos utilizados durante as campanhas passaram por calibração e 

testes antes de serem instalados em campo. Foram realizados ensaios laboratoriais no laboratório 

de Pitometria da SANEAGO com os medidores de pressão (Figura 7), verificando se os valores 

obtidos pelo DMP-01-P eram iguais aos valores medidos pelos equipamentos da SANEAGO. 

Além disso, realizaram-se ensaios no Laboratório de Hidráulica da Escola de Engenharia Civil 

(EEC) da Universidade Federal de Goiás (UFG) com o medidor de vazão (Figura 8), comparando 

os valores obtidos pelo medidor ultrassônico com os medidos pelo eletromagnético, instalado no 

laboratório. 

 

Figura 7 ï Teste do medidor de vazão realizado no Laboratório de Hidráulica da UFG. Fonte: Os autores. 

 

Figura 8 ï Teste do medidor de pressão realizado no Laboratório de Pitometria da SANEAGO. Fonte: Os autores. 
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Os pontos de instalação do datalogger de pressão foram escolhidos devido à 

disponibilidade mediante autorização dos moradores das residências. Após o levantamento dos 

pontos disponíveis, a escolha dos pontos de instalação foi feita observando a viabilidade de se 

instalar o equipamento. O medidor ultrassônico de vazão foi instalado em um poço de visita 

localizado na saída do reservatório elevado. 

Os medidores de pressão e o de vazão foram instalados seguindo as recomendações e 

especificações dos fabricantes de acordo com os manuais dos respectivos equipamentos. Foram 

tomadas todas as medidas necessárias para realizar a aquisição e coleta corretas dos dados 

monitorados. 

Além dos dados de pressão e vazão, fez-se necessário o monitoramento do nível do 

reservatório elevado, mas como este parâmetro possui uma variação insignificante, foi adotado 

um valor de nível constante. 

5.2.3.1.        Instalação dos medidores de pressão 

No processo de instalação dos medidores de pressão, primeiramente foram escolhidas 

as casas mais adequadas para a instalação dos equipamentos, mediante autorização dos 

moradores, de modo que estes sofressem nenhum ou a menor interferência externa possível 

(Figura 9). Em um segundo momento foram levantadas todas as peças necessárias para instalação 

dos medidores, como conexões, ferramentas e outros. Posteriormente, os equipamentos foram 

instalados em cada casa e programados para executarem a leitura da pressão em cada ponto com 

periodicidade de 1 (um) minuto. 
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Figura 9 ï Pontos de instalação dos medidores de pressão do Conjunto Parque Santa Rita, Goiânia ï GO. Fonte: 

Google Earth, 2008. 

Na instalação dos medidores de pressão foram tomados os cuidados de instalar os 

equipamentos nas torneiras que tinham ligação direta com a rede de abastecimento de água, visto 

que muitas casas possuíam reservatórios domiciliares e os equipamentos não podiam ser 

instalados nas saídas dos mesmos. Outra recomendação seguida foi à instalação dos medidores 

perto dos cavaletes residenciais, visando a menor interferência do consumo domiciliar na pressão 

de água da rede de abastecimento (Figuras 10, 11 e 12). 
























































